
№ 項　　目 基準値

1 一般細菌
1mlの検水で形成される集落数が
100以下

2 大腸菌 検出されないこと

3 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下

4 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下

5 塩化物イオン 200mg/l以下

6 有機物(全有機炭素（TOC）の量） 3mg/l以下

7 pH値 5.8以上8.6以下

8 味 異常でないこと

9 臭気 異常でないこと

10 色度 5度以下

11 濁度 2度以下

※12  ヒ素及びその化合物
 ヒ素の量に関して、
 0.01mg/L以下

※13  テトラクロロエチレン  0.01mg/L以下

※14  トリクロロエチレン  0.01mg/L以下

※15 鉄及びその化合物  鉄の量に関して、0.3mg/L以下

※16  マンガン及びその化合物
 マンガンの量に関して、
 0.05mg/L以下

※17
カルシウム、マグネシウム等
（硬度）

 300mg/L以下

１．飲用水水質検査・第３コース

省略項目検査（１１項目）＋推奨項目検査（６項目）

　＊この検査は、飲用井戸水検査に当たり、地域の特性や周辺地下水の状況等から
　　検査が必要と思われる検査項目を追加したものです。
　　※印が付いた６項目が追加した検査項目です。（推奨項目）


